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эффективности всей системы теплоснабжения, включая производство, 

отпуск и распределение тепла системами отопления, вентиляции, 

кондиционирования и горячего водоснабжения здания. 

В режимных картах в зависимости от тепловых нагрузок следует 

указывать: 

- последовательность и сочетание работы основного и вспомогательного 

оборудования; 

- значения настроенных параметров (давление, температура, расходы и 

др.), которые автоматически должны поддерживаться во всей системе, 

обеспечивая максимально достижимую энергетическую эффективность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














